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Datum 25.03.2025

Kundennr. 10101651

Gutachtennr. 31 1698

TRINKWASSER — GUTACHTEN inkl. INSPEKTIONSBERICHT

GUTACHTEN (gemäß TWV BGBl. II 304/2003

1. Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: WV Gemeinde Altenmarkt, TWA

Versorgungsumfang: gemeinschaftliche Wasserversorgung

Anlagen ID: A1774548R157

Projekt: 329 TÜV AUSTRIA GROUP

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zuständigen Behörde dafür zurVerfügung gestellte

Datensystem übermittelt.

2. Feststellungen aufgrund der durchgeführten Prüfungen:

Bei der (den) untersuchten Probe(n) wurden im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges

alle lndikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung(BGBl. II 304/2001) bzw. des

Lebensmittelbuches CODEX (Kapitel B1, Anh. 3 "Zusätzliche Kriterien") eingehalten.

3. Beim Lokalaugenschein wurden folgende Mängel festgestellt:

Feststellungen (nur Mängel): keine

4. Notwendige Maßnahmenzur Aufrechterhaltung der einwandfreien Wasserqualität:

keine

5. Mitgeltende!ri Prüfberichtie): siehe Anlagen
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Datum 25.03.2025
Kundennr. 10101651

Gutachtennr. 31 1698

Auftragenummer/Analysennummer: 698663/138971

Auftragsnummer/Analysennummer: 698663/138972

Auftragenummer/Analysennummer: 698663/138973

Auftragsnummer/Analysennummer: 698663/138974

6. Beurteilung:

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden
Iebensmitteirechtlichen Vorschriften. Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

gemäß 573' LMSVG autorisierter Gutachter:

AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger

Hinweise

Eine auszugsweise Vervielfältigungdieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der

lnspektionsstelle ist untersagt.
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AGROLAB Austria Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

Marktgemeinde Altenmarkt
Michael Walchhofer Straße 6
5541 Altenmarkt

Datum 25.03.2025
Kundennr. 10101651
Gutachtennr 311698

INSPEKTIONSBERICHT (gem. ÖNORM M5874)

Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: WV Gemeinde Altenmarkt, TWA

Versorgungsumfang: gemeinschaftlicheWasserversorgung

Anlagen ID: A1774548R157

Projekt: 329 TÜVAUSTRIA GROUP

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte
Datensystem übermittelt.

lnsgektion durch:

Rieser Georg
Datum:

13.03.25

BegutachtetesObiekt:

gesamte Anlage

Anlagenbeschreibung:

Schlatterbergbrunnen: 34 m tiefer Bohrbrunnen, ca. 30 m südlich des Objektes Sportplatzstraße366 in
einem eingezäunten Schutzgebiet,Vorschacht betoniertert, augenscheinlich dicht, Standrohr dicht,
ordnungsgemäße Abdeckung, Lüftungsöffnung mit insektenschutz, 2 Oberwasserpumpen‚ kein
Windkessel

Pumpenhaus Schlatterberg: ca. 35 m südlich des Objektes Sportpiatzstraße366, versperrbare
Eingangstürmit Dichtung, Lüftung mit Insektenschutz,

Hochbehälter Schlatterberg: ca. 380 m südlich des Objektes Urbisweg 578, in Ortbetonbauweise
errichtet (zweigeschossige TK- /Schieberkammer, 2 WK ä 480 m°), Behälteraugenscheinlich dicht,
Fassungsvermögen angemessen, Zugang über__ versperrbare, tagwasserdichteTür mit Dichtung,
Lüftung mit insektenschutz, ordnungsgemäßer Uberlauf mit Froschklappe

Es besteht eine hausinterneEnthärtungsaniage im Seniorenwohnheim.
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Datum 25.03.2025
Kundennr. 10101651

Gutachtennr. 311698

Feststellungen:

Festgestellte Mängel: keine

Das sichtbare nähere Umfeld der Wassergewinnungszone lässt einen ausreichenden Schutz für das
Wasservorkommenemarten.

Der sichtbare bauliche Zustand der Wassergewinnungsanlageverhindert eine Verunreinigungdes
Wassers in ihrem Bereich.

Die Einrichtungenfür Transport und Speicherung sind augenscheinlich in einem solchen Zustand, dass
keine Beeinträchtigung derWasserqualität zu ewvarten ist.

Die Anlage entspricht in hygienischer Hinsicht den Anforderungen.
Es werden Aufzeichnungen über die Eigenkontrollegeführt.

Die Anlage be�ndet sich in einem ordnungsgemäßen Zustand.

AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger

Hinweise

Eine auszugsweiseVervielfältigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigungder
lnspektionsstelle ist untersagt.
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AGROLAB Austria TrappenhofNord 3,4714 Meggenhofen

Marktgemeinde Altenmarkt
Michael Walchhofer Straße 6
5541 Altenmarkt

Datum 25.03.2025

Kundennr. 10101651

.
Auftrag 698663 FrühjahrsuntersuchungGemeinde Altenmarkt

%
Analysennr. 138971 Trinkwasser

% Rechnungsnehmer 1007106 TÜV AUSTRIA GROUP Ingenieurbüro Moser GmbH

%
Projekt 329 TÜV AUSTRIA GROUP

; Probeneingang 14.03.2025

; Probenahme 13.03.2025

%
Probenehmer TÜV AUSTRIA Group Michael Laminger, MSc

„E,
Kunden-Probenbezeichnung VSG Römerstraße, Polytechnische Schule

"ä ProbenahmesteiIe-Bezeichnung Al Küche

? Witterung vor der Probenahme Trocken

%
Witterung während d.Probenahme Wechselhaft

%
Bezeichnung Anlage WV Gemeinde Altenmarkt, TWA

5;
Of�zielle Entnahmesteliennr. A15734943

%
Bezeichnung Entnahmestelle PN VN Schulstraße 13 - Polytechnische Schule

%
Angew. Wasseraufbereitungen keine

%
Misch-oderWechselwasser NEIN

%
Rückschiuß Qual.beim Verbrauch JA

%
Rückschiuß auf Grundwasser JA

<

5 Chemisch-techmsche und/oder hygienischeWasseranalyse
%

TWV TWV

%
304/2001 304/2001

:: Parameter Indikator-

ä Einheit Ergebnis Best.-Gr. werte werte Methode

3 Allgemeine Angaben _zur Probenahme
? »

%
[Lufttemperatur (vor0rt) ‘°C i 80 i ‘

i
-

% Sensorische Untersuchungen
LL!

—‘ ,

% ‘Geruch (vor Ort) i geruchlos 21 ÖNORMM 6620 : 2012-12 *

% geächmack
organoleptisch (vor

‘

r geschmacklos
‘

2) ÖNORMM 6620 : 2012-12

2 ” ‘ .‚ ‘

“E Färbung (vor Ort)
‘

farblos, klar, ohne 2)‘ ÖNORMM 6620 ;2012_12

% f _

Bodensatz
‚

J

E Ii�krobiologische Parameter
7

7

%
Koloniezahl bei 22°C KBE/ml 3 0 f 100 EN ISO 6222 : 1999-05

@ Koloni_ezahl bei 37°C KBE/ml 1 0 20 EN ISO 6222 : 1999-05

‚%
Coiiforme Bakterien KBE/100ml 0 0 0 EN 130 9308-1 : 2017-01

%
;eoii KBE/100ml 0 _ 0 0 ‚ ENI809308-112017-01_

% Intestinaie Enterokokken ;KBE/100ml
‚ 0 0 0

_

EN ISO 7899-2:2000-04

? Pseudomonasaeruginosa KBE/100ml () ‚
0 _ 0 EN 130 16266 : 2008-02

%
Clostridiumjerfringens KBE/100m_i_ () 0 0 ‘ gN |30 14189; 2016-08

% \_y„eairieruna4„%
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Datum

Kundennn

25.03.2025

10101651

PRÜFBERICHT

Auftrag 698663 FrühjahrsuntersuchungGemeinde Altenmarkt

Analysennr. 138971 Trinkwasser
TWV TWV

304/2001 304/2001
Parameter Indikator-

Einheit Ergebnis Best.-Gr. werte werte Methode

Physikalische Parameter
Wassertemperatur (vor Ort) °C _

9.0 0 25 39) DIN 38404-4 : 1976-12_

_Leitfähigkeit bei 20 °C (vor Ort) uS/cm 721 5 2500 EN 27888 : 1993-09

1pH-Wert (vor Ort) 7.6 0 6.5 - 9.581 EN ISO 10523 : 2012-02

iTrübung (Labor) 1NTU
<0‚25 0,25

131
EN ISO 7027-1 : 2016-06

SAK 436 nm (Färbung, quant.) m-1 <0,5 0,5 0.5 10) EN ISO 7887 : 2011-1L
iSpektralerSchwächungskoeff. (SSK 254 % 90,9 1 DIN 38404-3 : 2005-07
inm) d=100mm .

‚_
5$K 254 nm m-1 0.411 0.1 DIN 38404-3 : 2005-07

Gelöste Gase ?

[Sauerstoff 1021 gelöst img/1 8.71 0,1 i
1

3 191 EN 25813 : 1992-10 _1

Aufbereitungsparameter
[1_?Trgmat (Br03) u>img/1 <o‚0031 0,003 0,01

1

DIN ENISO 15061 :2001421513)1

Chemische Standarduntersuchung
1Ammonium (N»H4) mg/I 0,014 0,01 0.5 81 EN ISO 11732 : 2005-02

Chlorid (CI) mg/I 77,1 0.7 200 91 EN ISO 15682 : 2001-08

11_itrat
(N03) mg/l 4,51 1 50 EN ISO 13395 : 1996-07

LNitrat/50 + Nitrit/3 mg/l 0,094 0.025 1
-

Nitrit (N02) mg/1 <0.01 0,01 0,1 11 EN 180 13395 : 1996-07

Sulfat (804) mg/l 17,9 1 250
123

DIN 130 22743 : 2015-08

Calcium (Ca) mg/I 76.8 1 400 191 EN 13017294-2:2016-08 '

Eisen (Fe) mg/l <0‚01 0.01 0.2 33
EN ISO 17294-2 : 2016-08

Kalium (K) mg]! 1.24 0.5 50 191 EN ISO 17294-2 : 2016-08

Magnesium (Mg) mg/I 25_‚4 1 150 191 EN 130 17294-2 : 2016-08 “

Mangan (Mn) mg/I <o.oos 0,005 0.05
331

EN 150 172942 : 2016-08

Watrium (Na) mg/l 51,8 0,5 200 EN 150 172942 : 2016-(L

Säurekapazitätbis pH 4.3 mmol/i 5,49 0.05 EN 180 9963-1 : 1995-12

�ydrogencarbonat mg/I 332 2 EN 130 9963-1 : 1995—12

Carbonathärte °dH 15,21 0.2 EN 130 9963-1 : 1995-12

Gesamthärte °dH 16,8 0,5 >8.4 %
DIN 38409-6 (H 6) : 1986-01

Gesamthärte (Summe Erdalkalien)

*
mmoi/1 3.00 DIN 38409-61H6) : 1986-01

Summenparameter
TOC mg/I <0,40 (+) 0,4 14) ÖNORM EN 1484 : 2019-04

Oxidierbarkeit mg 02/1 <0,10 (NWS) ‚ 0.25 5 151 EN ISO 8467: 1995-03 (mod.) 1

Kohlenwasserstoff-lndex(C10- mg/1 <0‚01 0,01 0,1 191 EN 180 9377-2 : 2000-10
1

.940)
.‘

Anorganische Spurenbestandteile
ngnide leicht freisetzbar mg[| <0,00201 0.002 0.05 EN 150 14403-2 : 2012-07

Fluorid (F) mg/1 <0.05 0.05 1.5 EN 13010304-1 : 2009-03

Orthophosphat(o-PO4) mg/l <0‚015 0,015 0,3
33

EN ISO 15681-2: 2018-12

561 031 mg/I <o,020 0.02 1 EN 130 172942 : 2016-08

Metalle und Halbmetalle »
'

Wuminium 010 img/1 <o.ov 0.01 1 1 0.2
1

EN1$017294-2:2016-08
„

edi"ewn7
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AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3. 4714 Meggenhofen. Austria
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Datum

Kundennr.

25.03.2025

10101651

PRÜFBERICHT
Auftrag 698663 FrühjahrsuntersuchungGemeinde Altenmarkt

Analysennr. 138971 Trinkwasser
TWV TWV

304/2001 304/2001
Parameter Indikator-

Einheit Ergebnis Best.-Gr. werte werte Methode

1Mimon (Sb) mg/l <0.00101 0,001» 0,005 EN13017294-2:2016-08

Arsen (As) mg/l <0.0010 0.001 0.01 7
EN 130 17294-2 : 2016-08

Barium_(ßa) ‚ mg/l 0,121 0,01 1 191 EN 150 172942 : 2016-08

Blei (Pb) mg/l <0.0010 0,001
‘

0.01 ;;
EN 130 17294-2 : 2016-08

Qadmium (Cd) mg/1 <0.00010. 0.0001
‘

0,005 EN ISO17294-2 : 2016-08

Chrom (Cr) mg/I <0.001 0,001 ‘ 0.05 EN 130 172942 : 2016-08

Kupfer (Cu) mg/I 0,0035 0.001 2 41 EN ISO 17294-2 : 2016-08

0105911111) mg/I _ <o‚oo1o 0.001
’

0.02 41 _ ENISO17294-212016-08 ‚

_Quecksilber�-ig) mg/I <0.000010 0.00001 ‘_ 0.001 EN ISO 12846 : 2012-04

Selen (Se) mg/I <0.0010 0,001 ‘ 0.02 EN 130 17294-2 : 2016-08

.Uran 1U-238) _ ug/1 1,9 0.1
‘ 15 421

‚
EN 13017294-2 :2016-08

_

1Zink (Zn) mg/I 0,12 0.001 0.1
gg;

EN 130172942 :201509

Leichtfiüchtige halogenierte aiiphatische Kohlenwasserstoffe (LHKW)
Vinylchlorid mg/I 50.000050 (MWG) 0.00015

'

0.0005‘“ * DI_N 38407—43 : 2014-10

1.1-Dichlorethen mg/I <0.000030 (NWS) 0,0001 0.0003 DIN 38407-43 : 2014-10

1.2-Dichlorethan mg/i <0.00020 (MWG) 0,0005 0,003 DIN 38407-43 : 2014-10

Letrachlormethan _mg/I <0.00003 (MWG) 0.0001 0.003 DIN 38407-43 : 2014-10

Trich/orethen mg/l <0.00030 (MWG), 0.001 001 DIN 38407-43 : 2014-10

Ietrach/orethen mg/l <0.00030 (MWG) 0.001 0.01 DIN 38407—43 : 2014-10
_

Tn'ch/ormethan
» _ mg/l <0.00010 (+) 0.0001 _ DIN 38407-43 : 2014-10

Bromdichlormethan mg/l <0.000030)(NWG) 0,0001 DIN 38407-43 : 2014-10

Dibromchlormethan mg/l <0,000030 (MWG) 0.0001 DIN 38407-43 : 2014-10
.

Summe THM (Einzelstoffe) mg/I <0.000030 (MWG) 0,0001 0.03 DIN 38407-43 : 2014-10

Infbrommethan mg/i <0.00010 (+) 0,0001 DIN 38407-43 : 2014-‘L
Tetrachlorethen und mg/l <0.0010 0,001 0.01 DIN 38407-43 : 2014-10

Trichlorethen _,
Aromatische Lösemittel
[ETenzol 1mg/1 <0.000101NWG1 0.0003

1

_0.001 1
1

DIN 38407-43 : 2014-10
1

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) _
Benzo(b)�uoranthen ‘mg/l <0.0000020(NWS) 0.000005 EN ISO 17993 3

2003-11

Benzo(k)�yoranthen mg/l <0‚0000020(NWG)‚ °.000005 EN 130 17993 : 2003-11

Benzo(ä)Pyren mg/1 <0.0000020(MWG) 0.000005
_

000001 EN 130 17993 : 2003-11

Benzo(ghi)pelylen _mg/I <0.0000020(MWG) 0.000005 7 EN ISO 17993 : 2003-11

Lndeno{123-Cd)p�9n mg/l <0.0000020(MWG) 0.000005 _

‘

EN ISO 17993 : 2003-11

1PAK -Summe (TVG 1990) mg/l <0.0000050 0.000005
1

0.0001
‘ EN ISO 17993 : 2003-11

Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel

Ust.NAT-lD-Nr.z Manfred Gattringer

A/aohlor U) pg/I <0.0251NWG) 0,05 0,1 DIN 38407-36:2014-09(88)

Aldrin “) ug/I <0.0070 0.007 0.03 DIN 38407-37z2013-11155)

Atrazin "> pg/l <0.025_(NWG) _0.05 0.1 DIN 38407'3612014419(88)

AZOXYMH_Y_* u_’�gl_ , <0.015 (MWG) 0.03 0.1 _
DIN 38407-36 : 2014419019)

Bentazon ") ug/I <0.015 (NWS) 0.03 0.1 DIN 38407-361201409035)

Bromacil u) pg/l <o‚o1 5 (NWS) 0,03 01 DIN 38407-361201409135);

Chloridazon u)_ „g/ 7
‘ <0.010 (MWG). 0.03 01 DIN 38407-36:201409(139)

1

913-Heptachlorepoxid “) pg/I <0.00700 0.007 0.03 DIN 38407-3712013-11(551

Cloggralid “1 ug/I <0.025 (MWG) 005 0.1 DIN 38407-36=2014-09(8131

‚W,.91119 417%
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Datum 25.03.2025

Kundennr. 10101651

PRÜFBERICHT

Auftrag 698663 FrühjahrsuntersuchungGemeinde Altenmarkt

Analysennr. 138971 Trinkwasser
TWV TWV

304/2001 304/2001
Parameter Indikator-

Einheit Ergebnis Best.-Gr. werte werte Methode

Clothianidin 1» 1pg/i <0.010 (NWG)‘ 0.03 1 0.1 DIN 38407-36 :2014-09(1313)

Dicamba ") ug/I <0.025 (NWS) 0.05 0.1 DIN 38407-36z2014—091881

rDich/orprop_(2,4-DP)
“) ug/1 <0.010 (NWS). 0.03 0.1 _

DIN 38407-36 120144191813)

Dieldrin _ “) pg/I <0.00700 0.007 0.03 DIN 38407-37i2013-11(33)

_Dimethachlor _ _
“) pg_li_ <0.0251NWG)— ‚0.05 0.1 DIN 38407-3612014419(88)

_;

Dimethenamid u) ug/l <0.015 (MWG) 0.03 0.1 DIN 3940739:21114419(99)

%f0n ‚ u) „g/| <0.015 (MWG) 0.03
‘

0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)

Ethofumesat ") pg/l <0.025 (MWG) 0.05
‘

0.1 DIN 38407-36:2014-09(138)

F/ufenacet ") ‘ug/1 <0.025 (MWG) 0.05 01 DIN 38407-36 : 201409019)

‘Glufosinat ") pg/1 <0.030 0.03 0.1 DIN 150 16308 : 201709(913) “
Glyphosat ") ug/l <0.010 (MWG) 0.03 0.1 DIN 150 1630812017-09195)

Heptachlor ") ug/l <0.0070 0.007 093 DIN 38407-3722013-11155)

Hexazinon _ _

") gg/I <0.0250 (NWS) 0.05 0.1 DIN 38407-3612014-09(351

Imidacloprid ") pg/I <0.025 (MWG) 0.05 0.1 DIN 38407-3612014—091135)

Iodosu/furon-methyl “] ug/I <0.030 0.03 0.1
‘

DIN 38407-36:2014-09(89)

Isoproturon “1 ug/I
‘ <0.015 (MWG) 0.03 @1 DIN 38407-3512014-09(351

MCPA “’ 1Jg/I <0.025 (MWG) 0.05 0.1 DIN 38407-3612014-09(551 _

M_C_PB
u) pg/I <0.025 (MWG) 0.05 0.1 DIN 38407-36 : 2014-09(99)

Mecoprop {MCPP} ") ug/1 <0.010 (MWG) 0.03 0.1 DIN 38407—36r2014-091581

M_esosulfuron-methyl “) pg/I <0.025 (MWG) 0.05 0.1 DIN 38407-3623014-09(BB)

Metalaxyl H) pg/1 <0‚015 (MWG) 003 01 DIN 38407-36:201409(135)

@amitron _ _ “) pg/l <0.025 (MWG) 0.05 0.1 DIN 38407-3612014-091135)

Metazachlor “) pg/l <0.015 (MWG) 0.03 0.1 DIN 38407-36:2014439185) _

Meto/achlor (R/S) ") ug/l <0.015 (MWG) 0,03 01 DIN 38407-36 : 201409035)

Metribuzin ") ug/l <0‚025 (MWG) 0,05 0.1 DiN 38407-3612014-091135)

_li/Letsulfuron-Methyl
") pg/J <0.025 (NW®_ 0,05 0.1 DIN 38407-3612014-091135)

‘Nicosu/furon “) p_gll <0.015 (MWG) 0.03 0.1 DIN 38407-3622014-09(531

rPTathoxamid “1 ug/1 _ <0.025(NWG11 0.05 1 0.1 DIN 38407-36 =2014-091881

Propazin _ “) pg/l <0.025 (MWG) 0.05 0.1 DIN 38407-36=201441918131

I_°ropiconazol “’ pq/l <0.025 (MWG) 0.05 0.1 DIN 38407-36 320144190313)

Simazin “) 1JQ/l <0.015 (MWG) 0.03 0.1 DIN 38407-36 12014-09(581

Terbuthylazin ") gg_ll <0.015 (MWG) 0.03 0.1 DIN 38407-36:2014-09(1313)

Thiac/opn'd “> 1.19/1 <0.015 (MWG) 0.03 Di
1

DIN 35407-36 = 2014-09135)

I�iamethoxam ") ug/i <0.025 (NWG) 0.05 0.1 DIN 35407-3612014—091551

Thifensulfuron-methy/ ") ug/I <0.020 (MWG) 0.05 0.1 DIN 38407-36 : 2014-09(581

To/y/�uanid _ ") gg/l <0.0250 (NWG) 0.05 0,1 DIN 36407—37:2013-11(135)

trans-Heptachlorepox/d ") pg/l <0‚00700 0,007 003 DIN 38407-37 : 2013-11(BB)

Tribenuron-methyl _ “) pg/i <0.0250 (NWQ 0.05 0.1 DIN 38407-35 : 2014-09(BB)

T�clopyr “1 ug/l <0.025 (NW61 0.05 0.1 .
DIN 38407-3512014-09(351

Tri�usulfuron-methyl “1 pg/I <0.02501NWG)_ 0.05 _0.1
'

DIN 38407-3622014-09(581

@su/furon ") ug/I <0,0250(NW61' 0105 0.1 DIN 38407-36 :2014-09(139)

2,4-Dich/arphenoxyessigsäure (2,4-D) 10 09/1 <0,025 (NWG)‘ 0,05 0,1 * DIN 36407-36 : 2014—09(BB)

Summe cis/tran5- ') pg/I <0.0201 0.02 0.03 Berechnung

�gptachlorepoxid 1 1 _
_

Pestizide insgesamt (TWV) ') 1pg/I <010503 0.05 0.5 Berechnung

Relevante Metaboliten. Abbau- und Reaktionsprodukte der PSM _
Fräzin-desethy/«jesisopropyi u) „9/1 1

<0,025 (MWG) 0.05 oj1 DIN 38407-36:2014-091BB)

‚Desethz/atrazin “) pg/l <0.015 (MWG)!
__

0.03 0.1 1 DIN 38407-36 : 2014091135)

„„edmemmu
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Your Iabs. Your service.

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0.Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: of�ce@agrolab.at www.agrolab.at

Datum 25.03.2025

_

Kundennr. 10101651

PRUFBERICHT

Auftrag 698663 FrühjahrsuntersuchungGemeinde Altenmarkt

Analysennr. 138971 Trinkwasser
TWV TWV

304/2001 304/2001
Parameter Indikator-

Einheit Ergebnis Best.-Gr. werte werte Methode

Desethylterbuthylazin “1 ug/l <0.025 (MWG) 0 OL 0.1 _ DiN 38407-3612014-09(BB)

D_esethylterbuthyiazin-2—hydroxy
“) ug/l <0.025 (MWG) 0.05 T

0i1 D'“ 33407'35 22014'09(53)

Desisoprppylatrazin “1 ug/I <0.025(NW01 0.03 0.1 _
DIN 38407-3612014-09(BB)

__Dimethachlorcarbonsulfonsäure u) „gli <0.010 (NWG)L 0.03 0.1 DIN 33407-3612014-09(33)

Dimethachlor—desrneihoxethyi-Suifons. u) „g/1 <0.010 (MWG) 0.025 01 DIN 38407-36:201409(99)

_{CGA 359873)
Dimethachior-Säure (CGA 50266) U) ug/I <0.010 (MWG) 0.025 01 DIN 38407-36 : 201409(99)

gimathach/ar-Su/fonsäure
(CGA

u11111_;;/1

<0.010 (MWG) 0.025 01 DIN 38407-36 : 2014-09(99)

54742) _

f
_

_ 2 -

Isoproturon-desmethyl “> ug/I <0.025 0.025 0,1 DIN 38407-35 120144390313)

Propazin-2-i-iydroxy “)
_
ug/l <0.030 0.03 0.1 _

DIN 38407-35 : 2(1144390313)
1

_Terbuthylazin-2-hydroxy “) ug/i <0.025 (NWS) 0,05 0.1 DIN 38407-3612014-09153)

294mino-4-Methaxy-G-Methyl-1,3,5-
u) „g/1 <0‚025 0,025 01 DIN 38407-36 : 201409199)

naz1n
_

.‚ _
3,5,6-Trichlor-2-Pyridinoi (TCP) U) ,pg/I

_
<0‚0250 0025 01 7 DIN 38407-36 : 201409199)

Unerwünschte Stoffe [Nicht relevante Metaboiiten (nrM)]
_

%rthaloni1-Amidsu1fohsäure u) „9/1
1

<0‚01 0
(NWG)1

0025
1

1

3 36) 0111 38407.36 ; 2131441911313)

(_R417888.M 12) 1
*

Sonstige Untersuchungsparameter

1)

4)
5)

24)

42)

10)
14)
15)
16)

17)
18)

19)

2)
20)

22)
23)
34)

35)
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LandgerichtWels Geschäftsführer
FN: 207 355 I Dr. Paul Wimmer
Ust.NAT-iD-Nr.: Manfred Gattn'nger
AT U 519 84 303 Dr. Carlo C. Peich

@eyylamid u) mg/1
'

_<0.00001 0.000011 0,0001
'5

_
0111394139:2007412pw1

,

1_Epichiorhydrin

’
U)119/1 <0.030 0.03 1 0.1 DIN EN14207:2003-091PW)

_.

In Regionen, in denen geologisch bedingtAmmonium im Grundwasservorkommt, kann von derzuständigen Behörde ein Parameterwert

fürNitrit von bis zu 0,50mg� akzeptiert werden. vorausgesetztdie Bedingung[Nitrat]l50+[Nitritj/S <= 1 ist eingehalten. Abnehmersind in

diesemFall darüberzu informieren. dassdieses Wassernicht für die Zubereitungvon Nahrungfür Säuglinge verwendet wird.

Der Parameterwertgilt für eine Probe, die die dumhschnittiiche wöchentliche Wassereufnahme durch Verbraucher repräsentiert.
Der Parameterwe� gilt fürWasser aus Verteilungsneizen oderaus Lebensmititelbetriebenan den üblicherweise verwendeten

Entnahmestelien. Der Parameten1vert ist bis 12.01.2036 anzuwenden. Ab diesem Zeitpunktgilt ein Parameten7vert von O.005 mg�.

bezogenauf die Restmonomerkonzeniration im Wasser, berechnetaus den Spezi�kationen der maximalen Freisetzung aus dem

entsprechendenPolymerin Berührung mit Wasser.
in Regionen. in denen die geologischen Bedingungenzu hohen Konzentrationenvon Uran im Grundwasserführen. kann ein

Parameterwertvon bis zu 30119” von der zuständigen Behörde akzeptiertwerden. Abnehmersind in diesem Fall darüber zu informieren,

dass dieses Wasser nicht fürdie Zubereitungvon Nahrung für Säuglinge ven1vendetwird.

Die Messungist nur erforde�ich, wenn grobsinnlich eine Färbung erkennbarist.
ohne abnormale Veränderung
Der Parameterbraucht nichtbestimmtzu werden. wenn der ParameterTOC bestimmtwurde.

Uberschreitungen bis zu 750 mg/i bleiben außerBetracht. sofern der dem Calzium nicht äquivalente Gehalt des Sulfates 250 mg/I nicht

übersteigt.
Bei derAufbereitungvon Oberflächenwassergilt ein Parameterwen‘ von 1,0 NTU im Wasseram Ausgangder Wasseraufbereitungsanlage.

Das Wassersollte nichtkorrosiv sein. Bei Wasser. das bestimmtist in Flaschen in Verkehrgebrachtzu werden, darfderpH-Wertam Punkt

derAbfüliung bis zu 4,5 betragen. Ist dieses Wasservon Natur aus kohlensäurehältig oder ist es mitKohlensäure versetzt, kann der

Mindestwertniedrigersein.
Der Indikatorwertist nicht in der Tdnkwasserverordnung (BGB! 304/01) enthalten, sondern ist im Lebensmittelbuch CODEX(KapiteiB1)

festgelegt.
Für den Verbraucher annehmbar und ohne anonnaleVeränderung
Der indikatowvert (Beurteilungstoleranz +- 0,01 mg/I) gilt beim Austrittaus dern Wasserwerk. Bei Wasseraus installationen gilt ein

Indikatorwertvon 5 mg/i (Beurteilungstoleranz +- 0,5 mg/i).
Der Indikatorwen‘ gilt. wenn das Wasser durch chemisch-technischeMaßnahmen enthärtetoderentsaiztwurde.

Indikatorwertnach Zudosierung 6, 7 mg/Iges. PO4
Bei Einzelwasserversorgungsanlagen (Abgabe < 10m°/d) können bei einwandfreierWasserbeschaffenheit bezüglich SensorikundAnzahl

KBE 22 und 37 bis zu 0,8 mg” Fe toleriert werden.
Bei Einzelwasserversorgungsanlagen (Abgabe < 10 m3/d) können bei einwandfreierWasserbeschaffenheit bezüglich SensorikundAnzahl

KBE 22 und 37 bis zu 0.2 mg” Mn toleriert werden.

#„muerunv4l,
Seite 5 von 7
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4L!_AGROLABGRÜUP
Your labs. Your service.

AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0,Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: of�ce@agrolab.at www.agrolab.at

Datum 25.03.2025

"
Kundennr. 10101651

PRUFBERICHT

Auftrag 698663 FrühjahrsuntersuchungGemeinde Altenmarkt

Analysennr. 138971 Trinkwasser

36) Der Wert stellt einen "Aktionswert" dar, bei dessen Überschreitung die Ursache zu pn')fen undfestzustelienist, ob bzw. welche

Maßnahmenzur Mededverstellungeinereinwandfreien Wasserqualität erforderlich sind. Bei Uberschreitung hat der BetreiberderAnlage

die zuständigeBehörde zu informieren.

39) DieserRichtwertgiit nicht fürWarmwasser aus TWE Anlagen
8) Geogen bedingteUberschreitungen bis 5 mg” bleiben außer Betracht. Ab einem Gehalt von 0,2 mg” dürfen Chlorungsven‘ahren nicht

angewendetwerden.
9) Das Wassersollte nicht korrosiv sein. Ab einem Gehalt von 100 mg� kann es unterUmständen bei metallischenWerkstoffen zu

Korrosionenkommen.

Trinka: Trinkwasserverordnung BGBl II 304/2001

Edäuterung: Das Zeichen "< " odern.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameterist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenzenichtquanti�zierbar.
Das Zeichen "<....(NWG)

" odern.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffendeParameterist beinebenstehenderNachweisgrenze
nichtnachzuweisen.
Das Zeichen "<....(+)

" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameterwurde im Bereich zwischen Nachweisgnsnze und

Bestimmungsgrenzequalitativ nachgewiesen.

Die Berechnungder Messunsicherheiten in der folgenden Tabelle basiert auf dem GUM (Guide to the expression of uncertaintyin measurement,

BIPM. IEC, IFCC‚ ISO, IUPAC‚ IUPAP und OIML, 2008) und dem NordtestReport (Handbook for calculation of measurementuncertaintyin

environmentallaboratories(TR 537 (ed. 4) 2017). Es handelt sich also um einen sehr zuverlässigen Wert mit einem Vertrauensniveauvon 95%

(Kon�denzintervall).Abweichungenhiervon sind als Eintrag in der Spalte "AbweichendeBestimmungsmethode" gekennzeichnet.

Messunsicherheit AbweichendeBestimmungsmethode Parameter

15% Ammonium (NH4)
6% Barium (Ba)

8% Calcium (Ca),Natrium (Na)‚Magnesium (Mg)‚Kalium (K)

7% Chlorid (C|),Nitrat (N03)
10% Kupfer (Cu)
19% Sauerstoff(02) gelöst
5% Säurekapazitätbis pH 4,3‚Suifat(SO4)‚SSK254 nm,Spektraler

Schwächungskoeff. (SSK 254 nm) d=100mm

12% Uran (U-238)

11% Zink (Zn)
Die Probenahme erfolgte gemäß: ISO 5667-5 : 2006-04; EN ISO 19458 : 2006-08

u) externeDienstleistungeinesAGROLABGROUPLabors

Untersuchung durch
(BB) AGROLABWasseranaiytikGmbH. Moosstrasse6 a, 82279Eching iAmmersee. für die zitierte Methodeakkreditiertnach DIN EN ISOIIEC 17025:2018.Akkreditierungsverfahren:D-

PL-22802—01-00 DAkkS

Methoden
DIN EN ISO 15061 : 2001-12; DIN ISO 16308 : 2017-09; DIN 38407-36 : 2014-09; DIN 38407-37 : 2013-11

(PW)AGROLAB PotsdamGmbH. Schlaatzweg1A. 14473 Potsdam, für die zitierteMethodeakkreditiertnach DIN EN ISOIIEC 170252018.Akkreditierungsverfahren:D-PL-21535-01-00

DAKKS

Methoden

DIN EN 1420722003-09; DIN 38413-6 : 2007-02

Nachfolgende Parameter sind grenzwertüberschreitend bzw. liegen ausserhalb des geforderten Bereichs

Analysenparameter Wert Einheit

Zink (Zn) 0,12 mgll Richtwert TWV 3114/2001 lndikatorwerte nicht
eingehalten

Die lndikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des

Untersuchungsumfanges - eingehalten.
Anmerkungen
Hinweis Uberschreiter Zink: Bei Wasser aus Installationen gilt ein lndikatorwert von 5 mg/I (siehe Fußnote 20).

eameruna4„ Seite 6 von 7
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éAGROLABGROUP

Your Iabs. Your service.

AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0,Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: of�ce@agrolab.at www.agrolab.at

Datum 25.03.2025

__

Kundennr. 10101651

PRUFBERICHT

Auftrag 698663 FrühjahrsuntersuchungGemeinde Altenmarkt

Analysennr. 138971 Trinkwasser

Beginn der Prüfungen: 14.03.2025
Ende der Prüfungen: 25.03. 2025

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen. wo das Prüflabor nicht für die Probenahme

verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten

Informationen verantwortlich. Die ggf. im voriiegenden Prüfben'cht dargestelltenKundeninformetionen unteriiegen nichtderAkkreditierungdes

Laboratoriumsund können sich auf die Validität derPrüfergebnisse auswirken. Die auszugsweiseVervieifältigungdes Berichts ohne unsere

schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig.
Bei derKonformitätsbewertung wird als Entscheidungsregelder diskrete Ansatz angewendet(Messunsichen‘veiten werden nichtberücksichtigt),
soweitdurch entsprechende gesetzliche odernormative Grundlagen bzw. durch den Kunden nichts anderes festgelegt wurde.

AGROLAB Austria Herr Mag. Haginger, Tel. 07247/21000-0

Zeichnungsberechtigter Sachbearbeiter

d‘"°"’floa site 7 7
‚3:42 11%@

3 V0"

LandgerichtWels Geschäftsführer
FN: 207 355 i Dr. Paul Wimmer
Ust.NAT—iD-Nr.z Manfred Gattringer
AT U 519 84 303 Dr. Carlo C. Peich
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Your labs. Your service.

Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: of�ce@agrolab.at www.agrolab.at

AGROLAB Austria Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

Marktgemeinde Altenmarkt
Michael Walchhofer Straße 6
5541 Altenmarkt

PRUFBERICHT
Auftrag
Analysennr.
Rechnungsnehmer
Projekt
Probeneingang
Probenahme
Probenehmer

ProbenahmestelIe-Bezeichnung
Witterung vor der Probenahme

Witterungwährend d.Probenahme
Bezeichnung Anlage
Of�zielle Entnahmesteliennr.

Bezeichnung Entnahmestelle

Angew. Wasseraufbereitungen
Misch-oder Wechselwasser
RückschlußQual.beim Verbrauch
Rückschluß auf Grundwasser

Chemisch-technische und/oder hygienische Wasseranalyse

Allgemeine Angaben zur Probenahme
‚Lufttemperatur (vor Ort) ‚°C

Sensorische Untersuchungen
„éeruch (vor Ort)
1Geschmack organoleptisch (vor
l%)

f f
,

Färbung (vor Ort)

Datum 25.03.2025

Kundennr. 10101651

698663 Frühjahrsuntersuchung GemeindeAltenmarkt
138972 Trinkwasser
1007106TÜVAUSTRIA GROUP IngenieurbüroMoser GmbH
329 TÜV AUSTRIA GROUP
14.03.2025
13.03.2025
TÜV AUSTRIA Group Michael Laminger, MSc

PNH Pumpenhaus
Trocken
Wechselhaft
WV Gemeinde Altenmarkt, TWA
A3067983

Schlatterbergbrunnen
keine
NEIN
JA
JA

TWV TWV
304/2001 304/2001
Parameter Indikator—

Ergebnis Best.-Gr. werte werte Methode

‚ 7

8,0

iv
-

‚geruchlos‘ ‘ 2) öNdRfimeegficfi2-12
geschmacklos ?) ÖNORM M 6620 : 2012-12

“'?arbios, klar, ohne
‘

2)‘ ÖNORM M 6620 : 2012-12
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000

104529811!

'-Dii—i

‘n‘!

I;odensatz * '
Mikrobiologische Parameter

@loniezahl bei‚22fC ‚KBE/ml 1, 0 100
. @] @O 62Ä: 1999-05

‘

Koloniezahi bei 37°C KBE/ml
_

7 0 0 20 EN ISO 6222 : 1999-05
‘

Coiiforme Bakterien KBE/100ml * 04 0
>

0
.

EN ISO 9308-1 :2017-01 *
E_.coli kBE/100mi .

‚ 0 0 0 EN 130 9308-1 :2017-07
lntestinale Enterokokken KBE/100ml 0 0 0

_

EN ISO 7899-2 : 2090-04 *
Physikalische Parameter
Wassertemperatur (vor Ort) °C ‘ 9,6; 0 25 391 DIN 38404-4 : 1976-12
‘@tfähigkeit bei 20 °c (vor Ort) pS/cm

) 7154 fg ‚ 2590 EN 27888: 1993-09

2mr.ierung 4
'

}„1 „%
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429AGROLABGF‘ÜUP

Your labs. Your service.

AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen. Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: of�ce@agrolab.at www.agrolab.at

Datum 25.03.2025

__

Kundennr. 10101651
PRUFBERICHT

Auftrag 698663 Frühjahrsuntersuchung GemeindeAltenmarkt

Analysennr. 138972 Trinkwasser

2) Für den Verbraucherannehmbar und ohne anomale Veränderung
39) Dieser Richtwert gilt nicht für Warmwasseraus TWEAnlagen
Trinkw\/: TrinkwasserverordnungBGBl II 304/2001

Die Probenahme erfolgte gemäß: EN ISO 19458 : 2006-08

Die lndikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des
Untersuchungsumfanges - eingehalten.
Beginn der Pn7fungen: 14.03. 2025
Ende der Prüfungen: 17.03.2025

Die Ergebnissebeziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabornicht für die Probenahme
verantwortlich war, gelten die ben'chtetenErgebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im voriiegendenPnjfbericht dargestelltenKundeninformationenunteriiegennicht der Akkreditierungdes
Laboratoriums und könnensich aufdie Validitätder Prüfergebnisseauswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichtsohne unsere
schriftliche Genehmigungist nicht zulässig.
Bei derKonfonnitätsbewertung wird als Entscheidungsregelder diskreteAnsatz angewendet (Messunsicherheitenwerden nicht berücksichtigt),
soweit durch entsprechendegesetzliche oder normative Grundlagenbzw. durch den Kunden nichts anderes festgelegt wurde.

1/1’

AGROLAB Austria Herr Mag. Haginger, Tel. 07247I21000-0
ZeichnungsberechtigterSachbearbeiter
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AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3. 4714 Meggenhofen. Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0. Fax: +43 (0)7247/21000—50
eMail: of�ce@agrolab.at www.agrolab.at

AGROLAB Austria Trappenhof Nord 3. 4714 Meggenhofen

MarktgemeindeAltenmarkt
Michael Walchhofer Straße 6
5541 Altenmarkt

\?
éAGROLABGRUUP

Your labs. Your service.

Datum 25.03.2025
Kundennr. 10101651

PRUFBERICHT
Auftrag 698663 FrühjahrsuntersuchungGemeindeAltenmarkt
Analysennr. 138973 Trinkwasser
Rechnungsnehmer 1007106TÜVAUSTRIA GROUP IngenieurbüroMoser GmbH
Projekt 329 TÜV AUSTRIA GROUP

Probeneingang 14.03.2025
Probenahme 13.03.2025
Probenehmer TÜV AUSTRIA Group Michael Laminger, MSc

Probenahmestelie-Bezeichnung Al Waschraum

Witterung vor der Probenahme Trocken

Witterungwährend d.Probenahme Regnerisch
Bezeichnung Anlage WV Gemeinde Altenmarkt, TWA
Of�zielle Entnahmesteliennr. A15734942

Bezeichnung Entnahmestelle PN VN Hallergasse 10 — Bau- und Recyclinghof
Angew. Wasseraufbereitungen keine
Misch-oder Wechselwasser NEIN
RückschlußQual.beim Verbrauch JA
Rückschluß auf Grundwasser JA

Chemisch-technische und/oder hygienische Wasseranalyse
TWV TWV

304/2001 304/2001
Parameter indikator-

Einheit Ergebnis Best.-Gr. werte werte Methode

Allgemeine Angaben zur Probenahme * f f *
.‚L‚ufttemperatur (vor Ort) °C 8,0) 7 - *
€ensorische Untersuchungen * 7_„
1Geruch (vor Ort) geruchlos 3_QNORM M 6620 : 2012-12
Geschmack organoleptisch (vor geschmacklos

?>)

ÖNORM M 6620 : 2012-12
Ort)

_

f
‚

‚ f *
Färbung (vor Ort) farblos, klar. ohne 2) ÖNORM M 6620 : 2012-12

Bodensatz

@«obiologische Parameter
Koioniezahl bei 22°C .KBE/ml 3 0 ‘ 100 ‚jN ISO 6222 : 1999-05
_Koloniezahl bei LWL ‚* * KBE/ml 1 0 20 EN ISO 6222 : 1999-05
Coliforme Bakterien _K99/100m1„ o. 0

_

0
_

EN 130 9308-1 : 2017-01 74

E. coli KBE/100mii 01 0 0 ENngO 9308-1 3017-0] 7
‘

ime‚stinel‚ejäntergßqklgen_ ,ßBE/100ml ), 0. 0 0
‘

EN 130 7899-2 : 200004

Physikalische Parameter * 7 *
LVassertempgatur (vor Ort) ‚°C 5.5, 0 „f 25 33 ‚ DIN 38404—4 : 1376-12 ‚

Leitfähigkeit bei 20 °C (vor 00) pS/cm 734 5 2500 EN 27888 : 1993-09

Landgericht Wels Geschäftsführer
FN: 207 355 i Dr. Paul Wimmer
Ust.NAT-ID-Nr.: Manfred Gattringer
AT U 519 84 303 Dr. Carte C. Peich
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AGROLAB Austria GmbH @; AGROLAB GROUP

Your Iabs. Your service.

Trappenhof Nord 3. 4714 Meggenhofen. Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0. Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: of�ce@agrolab.at www.agrolab.at

Datum 25.03.2025

__

Kundennr. 10101651

PRUFBERICHT

Auftrag 698663 Frühjahrsuntersuchung GemeindeAltenmarkt

Analysennr. 138973 Trinkwasser

2) Für den Verbraucherannehmbar und ohne anorma/eVeränderung
39) Dieser Richtwertgilt nicht für Warmwasseraus TWE Anlagen
Trinka: TrinkwasserverordnungBGBl II 304/2001

Die Probenahme erfolgtegemäß: EN ISO 19458 : 2006-08

Die lndikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des
Untersuchungsumfanges - eingehalten.
Beginn derPrüfungen: 14.03.2025
Ende der Prüfungen: 17.03.2025

Die Ergebnissebeziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen. wo das Prüflabornicht für die Probenahme
verantwortlichwar. gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten
Informationenverantwortlich. Die ggf. im voriiegendenPrüfbericht dargestelltenKundeninformationenunteriiegennicht derAkkreditierung des
Laboratoriumsund können sich auf die Validitätder Prüfergebnisseauswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigungist nicht zulässig.
Bei derKonformitätsbewefiung wird als Entscheidungsregelder diskreteAnsatz angewendet (Messunsicherheitenwerdennicht berücksichtigt).
soweit durch entsprechendegesetzliche oder normative Grundlagenbzw. durch den Kunden nichts anderes festgelegt wurde.

£//

AGROLAB Austria Herr Mag. Haginger, Tel. 07247I21000-0
ZeichnungsberechtigterSachbearbeiter
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AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3. 4714 Meggenhofen. Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0. Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: of�ce@agrolab.at www.agrolab.at

si;di AGROLAB GROUP

Your Iabs. Your service.

AGROLAB Austria Trappenhof Nord 3. 4714 Meggenhofen

Marktgemeinde Altenmarkt
Michael Walchhofer Straße 6
5541 Altenmarkt

PRÜFBERICHT
Auftrag
Analysennr.
Rechnungsnehmer
Projekt
Probeneingang
Probenahme
Probenehmer

ProbenahmesteIIe-Bezeichnung
Witterung vor der Probenahme

Witterungwährend d.Probenahme
Bezeichnung Anlage
Of�zielle Entnahmesteliennr.

Bezeichnung Entnahmestelle

Angew. Wasseraufbereitungen
Misch-oder Wechselwasser
RückschlußQual.beim Verbrauch
Rückschluß auf Grundwasser

25.03.2025

10101651

Datum

Kundennr.

698663 Frühjahrsuntersuchung Gemeinde Altenmarkt
138974 Trinkwasser
1007106TÜV AUSTRIA GROUP IngenieurbüroMoser GmbH
329 TÜV AUSTRIA GROUP
14.03.2025
13.03.2025
TÜV AUSTRIA Group Michael Laminger, MSc

PNH HB Abgang
Trocken
Wechselhaft
WV Gemeinde Altenmarkt,TWA
A2971263
HochbehälterSchlatterberg
keine
NEIN
JA
JA

Chemisch-technische undloder hygienische Wasseranalyse
TWV TWV

1304/2001 1304/2001
Parameter Indikator-

Einheit Ergebnis Best.-Gr. werte werte Methode

�gemeine Angaben zur Probenahme
'

Lufttemperatur (vor Ort) °C * 48,0‚f ‚ ‚ 7 f
,1 , '

Sensorische Untersuchungen * f ., „
7

‘

Geruchj1g1;0rt) ‚ geruchlos_ 2) ÖNORM M 6@: 2012-12
Geschmack organoleptisch (vor geschmacklos 2) ÖNORM M 6620 : 2012-12}
Ort) ? f ‚ j
Färbung (vor Ort) farblos, klar. ohne 2) öNORM M 6620 : 2012-12% , Bodensalz * *
Mikrobiologische Parameter
Kolgnie;alibei 22°C _KBE/ml * 1, 0

f 100 EN ISO 6222 : 1999-0L
Koloniezahl bei 37°C ‚KBE/ml 31 0 20 EN ISO 6222 : 1999-05
;ColiformeBakterien KBE/100ml ‘ f f 0 0 7

f
,

0 EillgO 9308-1 :2017-01

E. coli * ‚_KBE/100mp 01 0 f, & L EN 130 9303-1 :2017-01

lntestinale Enterokokken KBE/100ml Q 7 0 0 EN [30 7899-2 : 2000-04

Physikalische Parameter ‚*
7

f *
Wasseiemperatur (vor Ort) °C 9.0 0 f25f39)„ QN38404-4 : 1976-12 ‚
Leitfähigkeit bei 20jC (gar 03) pS/cm 720 5 2500 EN 27888 : 1993-09

_„‘.€41114043:94„„‚1
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. ‚LAGROLAB Austna GmbH é=j AGROLAB GROUP

Your Iabs. Your service.

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen. Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0. Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: of�ce@agrolab.at www.agrolab.at

Datum 25.03.2025

__

Kundennr. 10101651
PRUFBERICHT

Auftrag 698663 Frühjahrsuntersuchung GemeindeAltenmarkt

Analysennr. 138974 Trinkwasser

2) Für den Verbraucherannehmbar und ohne anormale Veränderung
39) Dieser Richtwert gilt nicht für Warmwasseraus TWEAnlagen
Trinka: TrinkwassemerordnungBGBl II 1304/2001

Die Probenahme erfolgte gemäß: EN ISO 19458 : 2006-08

Die Indikator- und Parametennrerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des
Untersuchungsumfanges - eingehalten.
Beginn der Prüfungen: 14. 03. 2025
Ende der Prüfungen: 17.03.2025

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüftenGegenstände. In Fällen, wo das Prüflabornicht für die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratoriumist nicht für die vom Kunden bereitgestellten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegendenPlüfbel1'chtdargesteI/ten Kundeninformationenunteriiegennicht der Akkreditierungdes
Laboratoriumsund können sich auf die Validitätder Prüfergebnisseauswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigungist nicht zulässig.
Bei derKonfonnitätsbewertung wird als Entscheidungsregeider diskreteAnsatz angewendet (Messunsicherheitenwerden nicht ben]cksichtigt)‚
soweit durch entsprechendegesetzliche oder nonnative Grundlagenbzw. durch den Kunden nichts anderes festgelegt wurde.
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AGROLAB Austria Herr Mag. Haginger, Tel. 07247I21000-0
ZeichnungsberechtigterSachbearbeiter
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